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WASSERGENOSSENSCHAFT OSTERMIETHING

OBERFELD 51
5121 OSTERMIETHING

Datum 01.03.2021

. Kundennr. 1001635
PRUFBERICHT 479866 - 339625
Auftrag 479866
Analysennr. 339625 Trinkwasser
Projekt 76 Trinkwasseruntersuchung fiir Mitglieder 00 WASSER
Probeneingang 16.02.2021
Probenahme 15.02.2021
Probenehmer Agrolab Austria Thomas Englmair
Kunden-Probenbezeichnung Kindergarten
Probenahmestelle-Bezeichnung Al Probehahn
Witterung vor der Probenahme Trocken
Witterung wahrend d.Probenahme Regnerisch
Bezeichnung Anlage WV der WG Ostermiething
Offizielle Entnahmestellennr. 04
Bezeichnung Entnahmestelle AL Zentrum o6ffentliches Gebdude Ostermiething
Angew. Wasseraufbereitungen UV-Desinfektion
Misch-oder Wechselwasser JA
Rickschluf® Qual.beim Verbrauch JA
Ruckschlufy auf Grundwasser NEIN
Chemisch-technische und hygienische Wasseranalyse

WV WV
304/2001 304/2001
Parameter Indikator-
Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode
Allgemeine Angaben zur Probenahme
Luftemperatur (vor Ort) [°C | 0,0| | | | B
Sensorische Untersuchungen
Geruch (vor Ort) geruchlos 2| ONORM M 6620 : 2012-12
Geschmack organoleptisch (vor Ort) geschmacklos 3 ONORM M 6620 : 2012-12
Farbung (vor Ort) farblos, klar, ohne 2 ONORM M 6620 : 2012-12
Bodensatz

Mikrobiologische Parameter
Koloniezahl bei 22°C KBE/1ml 0 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C KBE/1ml 0 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 EN 1SO 9308-1 : 2017-01
E. coli KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04
Ps. aeruginosa KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 16266 : 2008-02
Physikalische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C 5,9 25 % DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfahigkeit bei 20 °C (vor Ort) uS/cm 514 5 2500 EN 27888 : 1993-09
pH-Wert (vor Ort) 7,7 0,1 6,5-9,5% ENISO 10523 : 2012-02
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Datum 01.03.2021
Kundennr. 1001635
PRUFBERICHT 479866 - 339625
™™V ™™W
304/2001 304/2001
Parameter Indikator-
Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode

Tribung (Labor) NTU <0,25| 0,25 . ENISO 7027 : 1999-12
SAK 436 nm (Farbung, quant.) m-1 <0,50 0,5 0,5 ' ENISO 7887:2011-12
§B$§g;|§: Schwachungskoeff. (SSK 254 nm) |9, 92,6 1 DIN 38404-3 : 2005-07
SSK 254 nm m-1 0,33 0,1 DIN 38404-3 : 2005-07
Chemische Standarduntersuchung
Ammonium (NH4) mg/l <0,05| 0,05 0,5 ® ENISO 11732 :2005-02
Chlorid (CI) mg/l 3,5 1 200 9 ENISO 15682 :2001-08
Nitrat (NO3) mg/l 16,8 1 50 EN ISO 13395 : 1996-07
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,339| 0,025 1 -
Nitrit (NO2) mg/l <0,01| 0,01 01 " EN ISO 13395 : 1996-07
Sulfat (SO4) mgl/l 11,3 1 250 2| DINISO 22743 :2015-08
Calcium (Ca) mg/l 91,7 1 400 | ENISO 17294-2 : 2016-08
Eisen (Fe) mg/l <0,01| 0,01 0,2 3| ENISO 17294-2: 2016-08
Kalium (K) mg/l 1,02 0,5 50 9 ENISO 17294-2:2016-08
Magnesium (Mg) mg/l 25,6 1 150 | ENISO 17294-2: 2016-08
Mangan (Mn) mg/l <0,005| 0,005 0,05 | ENISO 17294-2 : 2016-08
Natrium (Na) mg/l 4,47 0,5 200 EN ISO 17294-2 : 2016-08
Séurekapazitét bis pH 4,3 mmol/l 6,09| 0,05 EN ISO 9963-1 : 1995-12
Hydrogencarbonat mg/l 369 1 EN ISO 9963-1 : 1995-12
Carbonathéarte °dH 171 0,2 EN ISO 9963-1 : 1995-12
Gesamthérte °dH 18,7\ 0,1 >8,4 22|  DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01
Gesamtharte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,34 )1 DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01
Summenparameter
TOC mal/l 0,58 04 4| ONORM EN 1484 : 2019-04
Oxidierbarkeit mg 02/1 <0,25| 0,25 5 19 ENISO 8467 : 1995-03 (mod.)
Metalle und Halbmetalle
Arsen (As) mg/l 0,0011] 0,001 0,01 EN ISO 17294-2 : 2016-08
Barium (Ba) mg/l 0,051 0,01 1 9 ENISO 17294-2:2016-08
Blei (Pb) mgl/l <0,0010| 0,001 0,01 31 EN ISO 17294-2 : 2016-08
Chrom (Cr) mg/l <0,001| 0,001 0,05 EN ISO 17294-2 : 2016-08
Kupfer (Cu) mgl/l 0,0021| 0,001 2 9 EN ISO 17294-2 : 2016-08
Nickel (Ni) mg/l <0,0010| 0,001 0,02 # EN ISO 17294-2 : 2016-08
Uran (U-238) ug/l 1,0l 0,1 15 EN ISO 17294-2 : 2016-08
Zink (Zn) mg/l 0,0032| 0,001 0,1 2| ENISO 17294-2: 2016-08
Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmittel
Alachlor Y pgll <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Aldrin 9 ugll <0,0100 (NWG)| 0,02 0,03 DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Atrazin Y pgll <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Azoxystrobin Y lugll <0,015 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Bentazon 9 |pgll <0,0150 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Bromacil Y lugfl <0,0150 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Chloridazon 9 lugll <0,0100 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
cis-Heptachlorepoxid 9 lugll <0,0100 (NWG)| 0,02 0,03 DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Clopyralid 9 |pgfl <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Clothianidin 9 |ugfl <0,010 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Dicamba 9 ugh <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Dichlorprop (2,4-DP) 9 lug/l <0,0100 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Dieldrin Y |pgh <0,0100 (NWG)| 0,02 0,03 DIN 38407-37 : 2013-11(BB)

Seite 2 von §
Landgericht Wels Geschaéftsfihrer
FN: 207 355 Dr. Paul Wimmer
Ust./VAT-ID-Nr.: Manfred Gattringer

AT U 519 84 303

Dr. Carlo C. Peich




DOC-10-3277123-DE-P9

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " * " gekennzeichnet.

AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50

eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

<
4= N\GROLAB °°

Your labs. Your service.

Datum 01.03.2021
. Kundennr. 1001635
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TWV TWV
304/2001 304/2001
Parameter Indikator-
Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode
Dimethachlor Y ugll <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Dimethenamid W ugfl <0,0150 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Diuron 9 lugll <0,0150 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Ethofumesat 9 |ugh <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Flufenacet 9 lugll <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Glufosinate 9 |ugh <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN ISO 16308 : 2017-09(BB)
Glyphosat Y | ugh <0,010 (NWG)| 0,03 0,1 DIN ISO 16308 : 2017-09(BB)
Heptachlor W gl <0,0100 (NWG)| 0,02 0,03 DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Hexazinon Y ug/l <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Imidacloprid Y ugl <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
lodosulfuron-methyl 9 ugll <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Isoproturon Y lpgll <0,0150 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
MCPA Y |ugll <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
MCPB 9 g/ <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Mecoprop (MCPP) Y g/l <0,0100 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Mesosulfuron-methyl Y g/ <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Metalaxyl 9 ugh <0,0150 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Metamitron Y gl <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Metazachlor Y |ugfl <0,0150 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Metolachlor (R/S) 9 lugfl <0,0150 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Metnbuzin 9 |pg/l <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Metsulfuron-Methy! 9 lugfl <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Nicosulfuron 9 ug/l <0,0150 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Pethoxamid Y ugll <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Propazin 9 g/l <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Propiconazol 9 ugll <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Simazin W g/l <0,0150 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Terbuthylazin 9 ug/l <0,0150 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Thiacloprid W g/ <0,015 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Thiamethoxam W ugh <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Thifensulfuron-methyl 9 |ugll <0,0200 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Tolylfluanid Y lug/ <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
trans-Heptachlorepoxid 9 lug/l <0,0100 (NWG)| 0,02 0,03 DIN 38407-37 : 2013-11(BB)
Tribenuron-methyl 9 lug/l <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Triclopyr “ |ug/l <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Triflusulfuron-methyl Y ug/l <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Tritosulfuron 9 lug/l <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
2,4-Dichlorphenoxyessigs&ure (2,4-D) Y |ugll <0,0250 (NWG) 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Summe cis/trans-Heptachlorepoxid ug/l <0,020 0,02 0,03 Berechnung
Pestizide insgesamt (TWV) ua/l <0,050/ 0,05 0,5 Berechnung
Relevante Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte der PSM
Atrazin-desethyl-desisopropy! Y ugll <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Desethylatrazin 9 lugll <0,0150 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Desethylterbuthylazin 9 g/l <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Desethylterbuthylazin-2-hydroxy Y |ug/l <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Desisopropylatrazin Y pg/l <0,0250 (NWG)| 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
?;rg:gzchlorz:arbonsulfonséure (CGA u) pgll <0,010 (NWG) 0,03 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
gggst?f;jch/or-desmethoxerhy/-smfons (CGAY | g/l <0,010 (NWG)| 0,025 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Dimethachlor-Séure (CGA50266) Y lugll <0,010 (NWG)| 0,025 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

Geschaftsfihrer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
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Datum 01.03.2021
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TWV WV
304/2001 304/2001
Parameter Indikator-
Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode
Dimethachlor-Sulfonsdure (CGA354742) ) |ug/l <0,010 (NWG)| 0,025 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Isoproturon-desmethyl 9 g/l <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Propazin-2-Hydroxy 9 |ughl <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Terbuthylazin-2-hydroxy Y ug/ <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
2-Amino-4-Methoxy-6-Methyl-1,3,5-Triazin ) | g/ <0,025 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
3,5,6-Trichlor-2-Pyridinol 9 g/l <0,0250 (NWG)| 0,05 0,1 DIN 38407-36 : 2014-09(BB)
Unerwiinschte Stoffe [Nicht relevante Metaboliten (nrM)]
g);)lorthaloniI-Amidsulfonséure (R417888, M Pg/l ‘ <0,010 (NWG)l 0,025 | | 3 36)‘ DIN 38407-36 : 2014-09(BB)

1)  Fireinen begrenzten Zeitraum, der 6 Monate nicht iiberschreiten darf, sind Uberschreitungen bis 0,5 mg/l zuldssig, wenn sie technisch
bedingt sind und das Wasser nicht zur Zubereitung von Sduglingsnahrung verwendet wird.

4)  Der Parameterwert gilt fiir eine Probe, die die durchschnittliche wéchentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher représentiert.

5)  Der Parameterwert gilt fir Wasser aus Verteilungsnetzen oder aus Lebensmitttelbetrieben an den (iblicherweise verwendeten
Entnahmestellen. Der Parameterwert ist bis 1.12.2013 anzuwenden. Ab diesem Zeitpunkt gilt ein Parameterwert von 0,01 mg/l.

2) Firden Verbraucher annehmbar und ohne anormale Verdnderung

10) Die Messung ist nur erforderiich, wenn grobsinnlich eine Farbung erkennbar ist.

14) ohne abnormale Verdnderung

15) Der Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC bestimmt wurde.

16) Uberschreitungen bis zu 750 mg/l bleiben auBer Betracht, sofern der dem Calzium nicht &quivalente Gehalt des Sulfates 250 mg/l nicht
tibersteigt.

17) Bei der Aufbereitung von Oberflichenwasser gilt ein Parameterwert von 1,0 NTU im Wasser am Ausgang der Wasseraufbereitungsanlage.

19) Der Indikatorwert ist nicht in der Trinkwasserverordnung (BGBI 304/01) enthalten, sondern ist im Lebensmittelbuch CODEX (Kapitel Bl
Anhang3 "Zusétzliche Kriterien") festgelegt.

18) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt
der Abfiillung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlens&urehéltig oder ist es mit Kohlenséure versetzt, kann der
Mindestwert niedriger sein.

2)  Fiir den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Verédnderung

20) Der Indikatorwert gilt beim Austritt aus dem Wasserwerk. Bei Wasser aus Installationen gilt ein Indikatorwert von 5 mg/l

22) Der Indikatorwert gilt, wenn das Wasser durch chemisch-technische MalBnahmen enthértet oder entsalzt wurde.

34) Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m¥d) kénnen bis zu 0,8 mg/l Fe toleriert werden.

35) Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m¥d) kénnen bis zu 0,2 mg/l Mn toleriert werden.

36) Der Wert stellt einen "Aktionswert” dar, bei dessen Uberschreitung die Ursache zu priifen und festzustellen ist, ob bzw. welche
Mafnahmen zur Wiederherstellung einer einwandfreien Wasserqualitét erforderlich sind. Bei Uberschreitung hat der Betreiber der Anlage
die zusténdige Behdérde zu informieren.

39) Dieser Richtwert gilt nicht fiir Warmwasser aus TWE Anlagen

8) Geogen bedingte Uberschreitungen bis 5 mg/l bleiben aufer Betracht. Ab einem Gehalt von 0,2 mg/l dirfen Chlorungsverfahren nicht
angewendet werden.

9) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Ab einem Gehalt von 100 mg/l kann es unter Umsténden bei metallischen Werkstoffen zu
Korrosionen kommen.

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBI Il 304/2001

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen <....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage

verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Probenahme erfolgte gemiR: ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08
u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Agrolab-Gruppen-Labore
Untersuchung durch
(BB) AGROLAB Standort Eching / Ammersee, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, fur die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN
ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-14289-01-00
Methoden

DIN ISO 16308 : 2017-09; DIN 38407-36 : 2014-09; DIN 38407-37 : 2013-11
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Datum 01.03.2021
. Kundennr. 1001635
PRUFBERICHT 479866 - 339625
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Beginn der Priifungen: 16.02.2021
Ende der Priifungen: 01.03.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegenstédnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuldssig.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
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